
Remplacement du fusible 

        En cas de surcharge ou de raccordement erroné, l'appareil risque d'être 
        endommagé. Dans ce cas, le fusible intégré doit être remplacé.

 Mettre l'appareil hors tension.
 Retirer le capteur avec le cadre de recouvrement de 
     l'appareil. 
 À l'aide d'un tournevis, retirer le porte-fusible.
 Remplacer le fusible défectueux.
 Remettre en place le porte-fusible.
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Fusible :                   Comportement de réponse/caractéristique : T (retard), 10 A
              Dimensions : 5 x 20 mm


